
Зарегистрирована

(Наименование территориального отдела отделения, инспекции) 
Структурного подразделения территориального органа МЧС России -  
органа, специально уполномоченною решать задачи гражданской 
обороны и задачи гю предупреждению и ликвидации чречвычаппых 
ситуаций по субьсктх Российской Федерации, в сферу ведения которою 
входяI вопросы opi аппзацпн и осуществления гос\дарс1всннот 
пожарного надзора)

«.(№ Ь\____ 20 jZ J - 1

Регистрационный

Д Е К Л А Р А Ц И Я  П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждение «Медведевская средняя 
общеобразовательная школд№3 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. 50 лстия Медведевского района»

(Указывается opianiiiaiLiioiiiioaipaiuiiiaa форма юридического лица, функциопальпое назначение, полное

МОБУ «Медведевская СОШ №3»
и сокращенное наименование (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование объекта гатит ы)

Основной государственный регистрационный помер записи о 
государственной регистрации юридического лица: 1021201052916
Идентификационный номер налогоплательщика: 1207001524
Место нахождения объекта защиты: Республика Марий Эл, Медведевский 
район, П.Г.Т. Медведево ул. Логинова д.4
(указыиаегея адрес фактического места нахождения обьекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и 
объекта защиты: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.г.т.
Медведево ул. Логинова д.4 ; mssh-3@yandex.ru, 58-23-74

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении 
реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной 
пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)
1993 год, проведения реконструкции не проводилось, капитальный ремонт 
проводился в 2022 году

(дата ввода объект гащгпы в жеплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта _
, изменения класса функциональной пожарной
изменения класса функциональной пожарном опасности и обьем проведенных работ по реконструкции, капитальному О Н а С Н О С Т И  Ср

4.1 и объем проведенных работ.по реконструкции не проводился.,
ремонт). и ткжо расшиты доклмамой: па oaioiftiiijm которых проиодидпа. cooiuciciв\юише работы)
по ка! штально му , рС ж  у ггу: гр е монт не жилого здания, замена конструкции 

кровли, ремонт в пул рспней -отделки, системы водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации. Строительный объем 
здания 56300 куб.м.

mailto:ssh-3@yandex.ru


N п/п Наименование раздела
1. Характеристика объекта защиты

Наименование параметра Значение параметра
1.1 Степень огнестойкости II
1.2 Класс конструктивной пожарной опасности С-0
1.3 Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1
1.4 Высота здания 10 м
1.5 Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания 2521.8 м.кв
1.7 Объем здания 56300 куб. м.
1.8 Количество этажей 4 этажа.
1.9 Категория наружных установок по пожарной опасности, 

категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной 
опасности (указывается для зданий производственного или 
складского назначения

1.10. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы 
противодымной защиты, пожарной сигнализации, * 
пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, 
внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

системы 
противодымной 
защиты - нет, 
пожарной 
сигнализации, 
пожаротушения -  
есть АПС, ПАК 
«Стрелец 
Мониторинг», 
«Рубеж 20П» 
оповещения и 
управления 
эвакуацией -  есть (3 
гии). Тип сигнала- 
речевое оповещение 
внутренний и 
наружный 
противопожарные 
водопроводы - -5 
ПК, 2 пожарных 
водоема обьемом 10 
куб.метров, 
находится по адресу, 
п.г.т. Медведево ул. 
Логинова д.4

' 2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты 
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются 

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных 
инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения 

допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе, перечень и тип систем
противопожарной защиты)
Пс проводилась

лJ), Оценка возможною ущерба имуществу т ретьих лиц от пожара 
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба 

имуществу третьих imioi пожара, либо приводятся реквизиты документов
страхования)

Ущерб 1 рсты1м лицам отсутствует
4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

выполнение которых должно обеспечиваться на объект е защиты



Наименование противопожарного 
мероприятия

Реквизиты нормативных 
правовых актов и 

нормативных 
документов по 

пожарной безопасности, 
перечень статей (частей, 

пунктов)
устанавливающих 

требования пожарной 
безопасности к объекту 

защиты

Сведения о 
выполнении 

выполняется/ не 
выполняется

4.1 Противопожарные расстояния между 
зданиями и сооружениями

п.4.3 СП 4.13130.2013 выполняется

4.2 Наружное противопожарное 
водоснабжение .

ст.62 Технического 
регламента о требованиях 
ПБ СП 8.13130.2020

выполняется

4.3 Проезды и подъезды для пожарной 
техники

ст.90 . Технического 
регламента о требованиях 
ПБ, глава 8 СП 
4.13130.2013

выполняется

4.4 Конструктивные и объемно
планировочные решения^тепень 
огнестойкости и класс конструктивной 
пожарной опасности

п.6.7.1 табл.6.9 СП 
2.13130.2013 
ст.87,табл.21-22 
Приложение
Технического регламента 
о требованиях ПБ

выполняется

4.5 Обеспечение безопасности людей при 
возникновении пожара, эвакуационные 
пути и выходы

ст.89 Технического 
регламента о требованиях 
ПБ, глава 4, 7.1, 9.3 СП 
1.13130.2020

выполняется

4.6 Обеспечение безопасности пожарно
спасательных подразделений при 
ликвидации пожара

ст.90 Технического 
регламента о требованиях 
ПБ, глава 7 СП 
4.13130.2013

выполняется

4.7 Системы противопожарной защиты 
(системы противодымной защиты, 
пожарной сигнализации, пожаротушения, 
оповещения и управления эвакуацией; 
внутренний и наружный 
противопожарные водопроводы) ,
. __ 1»

ст.51-64 Технического 
регламента о требованиях 
ПБ, главы 1-17 (в части 
касающейся объекта 
защиты), Приложение А 
СП 485.1311500.2020, 
484.1311500.2020,
СП 10.13130.2009. 
СП 6.13130.2021

выполняется

4.8 Размещение, управление и. 
взаимодействие оборудования : 
противопожарной защиты с инженерными 
системами зданий и оборудованием, - '• 
работа которого направлена на *, 
обеспечение безопасной эвакуации людей, 
тушение пожара и ограничение его 
развития

п.бСП 484.1311500.2020 выполняется

4.9 Opi аиизационпо-техническпо 
мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объекта зашиты и 
противопожарный реЯсим

я '

п.2, 3,4, 6, 7, 8, 9, 10,12, 14, 
20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 37, 37.1, 
38, 39, 40, 40.1, 42, 43, 48, 
49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
62, 63,64, 65,70, 71,89, 90, 
91, главы XV-XV1 (в

выполняется



случае проведения), главы 
XVIII-XIX, Приложение 
1,3,4 ППР

Примечание:
1.Технический регламент о требованиях ОБ -  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 
«Т ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2-ППР — Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №>1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
З.СП -  свод правил

Настоящая декларация разработана:
Директор МОБУ«Медведевская СОШ№^»
Чугунова Л.Ф. X п

(должность, фамилия, инициалы) ЬиМпнШ

« » ________  2023 г.


